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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 ÚVOD 

Tento návod je určen pro regulátory otáček Control Ecowatt Basic. Jeho cílem je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, 
uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto 
návodu bez předchozího upozornění.

1.2 ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je 
dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se 
vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:
 – nevhodným použitím a projektem
 – nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
 – při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
 – chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
 – nesprávnou obsluhou
 – neodborným zásahem do přístroje
 – demontáží přístroje
 – použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
 – opotřebením způsobeným běžným používáním
 – zásahem třetí osoby
 – vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:
 – údaje o reklamující firmě
 – datum a číslo prodejního dokladu
 – přesnou specifikaci závady
 – schéma zapojení a údaje o jištění
 – při spuštění zařízení naměřené hodnoty

 – napětí
 – proudu
 – teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob 
odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření 
o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotech-
nickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí 
být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry. Při 
spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě re-
klamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí 
revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzducho-
technického zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporuše-
nost zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje 
na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení 
a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit 
zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před 
objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Control Ecowatt Basic je regulátor otáček určený pro EC ventilátory řady Ecowatt.  Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé:
 – nevhodným používáním
 – běžným opotřebením součástek
 – nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu uvedených v tomto návodu
 – použitím neoriginálních součástí
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3. INSTALACE

1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES  
(s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

 – Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob.
 – Technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny.
 – Je zakázáno zasahovat do motoru zařízení.
 – Aby zařízení vyhovovalo směrnicím ES, musí být zařízení připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy.
 – Zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv po-

hyblivou částí a/nebo částí pod napětím.
 – Zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení.
 – Před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení.
 – Při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje.
 – Zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno.
 – Tento spotřebič nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpeč-
ném používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. 
Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

2. POPIS

Regulátor je určen pro EC ventilátory řady Ecowatt. Jedná se o zařízení, které zjednodušuje regulaci řízeného větrání. Výhodou jsou 3 digitální 
vstupy, které mohou být kombinovány pro různé režimy zajištující dvourychlostní nebo třírychlostní režim EC ventilátorů. Digitální vstupy lze vy-
užít pro připojení senzorů CO2, vlhkosti, teploty nebo PIR (pohybový senzor). Pomocí tří potenciometrů ve skříni regulátoru můžete nastavit řídicí 
analogový výstup pro daný digitální vstup.

 – šedý polypropylenový box (RAL 7035) vyrobený z termoplastu, samozhášecí, krytí IP55
 – 230 V vstup i výstup
 – přepínač ON/OFF, krytí IP54
 – dvě průchodky PG11, krytí IP54
 – dvě průchodky PG07, krytí IP54
 – 3 bezpotenciálové digitální vstupy
 – 3 nastavitelné potenciometry
 – 24 V DC výstup
 – 0-10 V výstupní signál

3.1 ROZMĚRY 
 
Rozměry jsou uvedeny v mm.

Ø 4

133
160

93 12
0

25

80
55
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3. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE 

  Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálu; nezapomeňte se 
zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším 
místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Chcete-li najít 
svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

 4. OVLÁDÁNÍ 

3.2 ORIENTACE 
 
Regulátor by měl být nainstalován s průchodkami na spodní straně skříně. Jakékoliv jiné umístění je nepřípustné. Nevyužité průchodky musí být 
uzavřeny (otáčením po směru hodinových ručiček). 

OK

3.3 NAPÁJENÍ 

Parametr hodnota

napětí 230 V / 50 Hz

třída ochrany II

230 V vstup / výstup (J9) 3 A

+24 V DC výstup (J10) 200 mA

4.1 PROVOZNÍ REŽIM 
 
Provozní režim je volen přepínačem S1.1 (přepínač S1.2 nemá žádnou funkci).

Provozní režim popis

1 zapnutí/vypnutí + 2 nastavitelné stupně otáček

2 až 3 nastavitelné stupně otáček

15
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4. START UP

4.1. OPERATING MODES 

The operation mode is chosen by the micro switch S1.1. 
Note: Micro switch  S1.2. without function.

Operation 
mode Description S1.1.

1 ON/OFF remote + 2 adjustable speeds
1 2

ON

S1

2 Up to three adjustable speeds
1 2

ON

S1

Mode 1: ON/OFF remote + 2 speeds  

Digital inputs

INPUT1:ON/OFF remote  (Closed contact = ON / Opened contact = OFF)
INPUT2: Speed 1 activation (Closed contact = ON / Opened contact = OFF)
INPUT3: Speed 2 activation (Closed contact = ON / Opened contact = OFF) 

Speed settings

Two available speeds are adjusted by each potentiometer.
INPUT2 / Speed 1: Potentiometer R15 0-100%/0-10V 
INPUT3 / Speed 2: Potentiometer R20 0-100%/0-10V

Output signal OUT1

If control is in ON status using INPUT1, output signal always take the worst 
between adjustments for INPUT2 and INPUT3 values. 
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4. START UP

4.1. OPERATING MODES 

The operation mode is chosen by the micro switch S1.1. 
Note: Micro switch  S1.2. without function.

Operation 
mode Description S1.1.

1 ON/OFF remote + 2 adjustable speeds
1 2

ON

S1

2 Up to three adjustable speeds
1 2

ON

S1

Mode 1: ON/OFF remote + 2 speeds  

Digital inputs

INPUT1:ON/OFF remote  (Closed contact = ON / Opened contact = OFF)
INPUT2: Speed 1 activation (Closed contact = ON / Opened contact = OFF)
INPUT3: Speed 2 activation (Closed contact = ON / Opened contact = OFF) 

Speed settings

Two available speeds are adjusted by each potentiometer.
INPUT2 / Speed 1: Potentiometer R15 0-100%/0-10V 
INPUT3 / Speed 2: Potentiometer R20 0-100%/0-10V

Output signal OUT1

If control is in ON status using INPUT1, output signal always take the worst 
between adjustments for INPUT2 and INPUT3 values. 

režim 1 režim 2

4.1.1 REŽIM 1 - ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ + 2 NASTAVITELNÉ STUPNĚ OTÁČEK 
 
Digitální vstupy 
INPUT1: VSTUP1, vzdálené zapnutí/vypnutí (zavřený kontakt = zapnutí, otevřený kontakt = vypnutí) 
INPUT2: VSTUP2, spuštění stupně otáček 1 (zavřený kontakt = zapnutí, otevřený kontakt = vypnutí) 
INPUT3: VSTUP3, spuštění stupně otáček 2 (zavřený kontakt = zapnutí, otevřený kontakt = vypnutí) 
 
Stupně rychlosti 
2 dostupné stupně rychlosti jsou nastavitelné jednotlivými potenciometry 
INPUT2 / stupeň rychlosti 1: potenciometr R15 0-100 % / 0-10 V 
INPUT3 / stupeň rychlosti 2: potenciometr R20 0-100 % / 0-10 V 
 
Výstupní signál OUT1 
Je-li INPUT1 v pozici zapnuto, výstupní signál má vždy nižší hodnotu z INPUT2 a INPUT3.

18
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7. WIRING DIAGRAM
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4.1.2 REŽIM 2 - AŽ 3 NASTAVITELNÉ STUPNĚ OTÁČEK 
 
Digitální vstupy 
INPUT1: VSTUP1, spuštění stupně otáček 1 (zavřený kontakt = zapnutí, otevřený kontakt = vypnutí) 
INPUT2: VSTUP2, spuštění stupně otáček 2 (zavřený kontakt = zapnutí, otevřený kontakt = vypnutí) 
INPUT3: VSTUP3, spuštění stupně otáček 3 (zavřený kontakt = zapnutí, otevřený kontakt = vypnutí) 
 
Stupně rychlosti 
3 dostupné stupně rychlosti jsou nastavitelné jednotlivými potenciometry 
INPUT1 / stupeň rychlosti 1: potenciometr R12 0-100 % / 0-10 V 
INPUT2 / stupeň rychlosti 2: potenciometr R15 0-100 % / 0-10 V 
INPUT3 / stupeň rychlosti 3: potenciometr R20 0-100 % / 0-10 V 
 
Výstupní signál OUT1 
výstupní signál má vždy nejnižší hodnotu z INPUT1, INPUT2 a INPUT3. 
 
4.2 LED SIGNALIZACE 
 
LED signalizace značí následující:

Přiřazení LED k jednotlivým vstupům / výstupům:

 
 
4.3 230 V VÝSTUP (J9) 
 
230 V / 50 Hz výstup ovládaný ručním přepínačem speciálně navržený pro EC ventilátory řady Ecowatt. 
 
4.4 +24 V DC VÝSTUP (J10) 
 
Výstup určený pro napájení detektorů pohybu, doběhů nebo čidel v kombinaci s libovolným digitálním vstupem INPUT1, INPUT2 nebo 
INPUT3. 

5. ÚDRŽBA 

Před manipulací s regulátorem se ujistěte, že je odpojen od zdroje napětí a je vypnutý. Předejděte zapnutí regulátoru další osobou v průběhu 
manipulace. Aby regulátor pracoval ve vhodných podmínkách a nedocházelo ke zkracování životnosti produktu, je nutné pravidelně provádět 
prohlídku zařízení a pokud je to nutné, vyčistit jej od naakumulovaného prachu. Všechny údržbové a opravářské práce musí být provedeny 
výhradně dle platných bezpečnostních předpisů.
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7. WIRING DIAGRAM

Status popis

vypnutá digitální vstup / výstup neaktivní

bliká digitální vstup aktivní, potenciometr je nastaven na 0 %

zapnutá digitální vstup / výstup aktivní

LED vstup / výstup

D12 výstupní signál 0-10 V

D11 digitální vstup INPUT1

D10 digitální vstup INPUT2

D09 digitální vstup INPUT3
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3. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE 

  Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálu; nezapomeňte se 
zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším 
místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Chcete-li najít 
svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

 6. SCHÉMA ZAPOJENÍ 

7. TECHNICKÁ POMOC

Široká síť technické pomoci S&P zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoliv porucha, kontaktujte kterou-
koliv pobočku technické pomoci. Jakákoliv manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu S&P způsobí, že 
nebude moci být uplatněna záruka.

V případě jakýkoliv dotazů týkajících se produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Chce-
te-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

8. ODSTAVENÍ Z PROVOZU 

Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí. 

Společnost S&P si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění.

9. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE

  Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálu; nezapomeňte se 
zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším 
místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Chcete-li najít 
svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky www.elektrodesign.cz.

potenciometry 
pro nastavení 

stupňů rychlosti

výstup
0-10 V

digitální
vstupy
1, 2 a 3

S1.1
provozní režim

výstup
0-24 V DC

napájení
ventilátoru

napájení
regulátoru
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REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. nebo jiná osoba 

určená společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný 
pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. 

A) Povinné údaje k reklamaci:
)

  

Telefon: E-mail:

, typ a výrobní číslo): 

       

Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:

k přijetí reklamace 
elektrické zapojení dle návodu: 

Faktura / doklad o zaplacení: ANO  NE  
Dodací list: ANO  NE 
Fotodokumentace zapojeného zapojení       ANO  NE  

Důležité upozornění:
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, 

Zboží bylo/bude předáno k reklamaci externí doprava osobně na pobočce 

V (místo): Dne (datum):

Kupující společnost či osoba uvedená na 

Jméno a příjmení: Podpis:

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek a že jsem se seznámil s  Reklamačním řádem, Všeobecnými 
obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.

a

10. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
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B) případě zájmu o objednání servisního zásahu na
místě instalace

Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu 
ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.

Povinné údaje k
rmulář přijmout k vyřízení)

Název projektu / akce

Pověřená kontaktní osoba v

Parkování v ANO NE Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v

Zprovoznění provedl ELEKTRODESIGN?:    ANO NE
Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu:

Přílohou k a posouzení podmínek výjezdu 
doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu:

Schéma zapojení: ANO  NE  
Výchozí revizní zpráva: ANO  NE  

ANO NE 
Kompletní protokol o zaregulování: ANO  NE  

neuskuteční. V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem 
záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. neodpovídá, či se na ně 
nevztahuje záruka za jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah dle platného Sazebníku servisních prací 

provedených prací. 

eobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.

V (místo): Dne (datum):

Jméno a př Podpis:

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 178087. Centrální sklad Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav
IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, č.ú.: 107409-041/0100, elektrodesign@elektrodesign.cz
Servisní oddělení: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, servis@elektrodesign.cz

:


